PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Ulice, cislo: Staskova &.p. 729/14 - 731/18

PSC, misto: 789 85 Mohelnice

Typ budovy: bytovy diim

Plocha obalky budovy: 2836,30 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,39 m*¥m®

Celkova energeticky vztaZzna plocha: 2553,80 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budavy) {Vliv provozu budovy na Zivoini prostfedi)

Mérné hodnoty kwhn/(m®rok)

151 162

Hodnoty pro celou budovu
o 385,3 415,0



= . - | poDILENERGONOSITEL
DOPORUCENA OPATRENi NA DODANE ENERGH

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rak

ipkou

Opatfeni pro Stanovena

i)
Vnéjsi stény: %
Okna a dvere:
Stfechu: :
‘E
Podlahu: 81
3
Vytapéni:
[=]

Chlazeni / klimatizaci:
Vétrani:
Pripravu teplé vody:

QOsvétleni: CZT do 50% OZE - 370,5

|| Elektfina ze sité - 14,8

Popis opatfeni je v protokolu pritkazu a vyhodnoceni jejich
dopadu na snergetickou naroénost je znazorn

Jiné:

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Obdlka budovy Vytapéni Chlazeni Vétrani Uprava vihkesti  Tepla voda Osvétleni

Uem Wim2-K) Diléi dodané energie M&mé hodnoty kWh(m?rok)

130

0.91

Hodnoty pro celou budovu

MWh/rok 330,8 0,0 40,3 14,2
Zpracovatel: Ing. Jifi Skrott Osvédceni ¢.: 0045
Kontakt: 602 833 374 Vyhotoveno dne: 24.06.2015 ,.,--...

’w \

aet quc,Q),

skrott@sis-skroit.cz Podpis: "



Priikaz ENB podle vyhiasky €.78/2013 Sb.
020072 - Ing.Jifi Skrott - Zabfeh
Zakazka: Mohelnice BD Staskova 14-18

Prikaz 2013 v.4.0.8 @ PROTECH spol. s r.0.
Datum tisku: 25.6.2015
Archiv: PENB

PROTOKOL PRUKAZU

F

Ucel zpracovani prikazu

[0 Nova budova
V] Prodej budovy nebo jeji Gasti
] Vétsi zména dokoncené budovy

O Budova uZivana organem vefejné moci
Pronajem budovy nebo jeji éasti
[0 Jina nez vétsi zména dokondené budovy

M Jiny Géel zpracovani : dle zak. ¢. 406/2000 Sb., § 7a

Zakladni informace o hodnocené budové

ldentifikaéniGdaje budovy

Adresa budovy {misto, ulice, popisné &islo, PSC) :

bytovy diim

Stagkovac.p. 729/14 - 731/18, 789 85 Mohelnice

Katastralni Gizemi -

Moheinice- 698032

Pargelni éislo :

2143

Datum uvedeniido provozu

{nebo predpokladanéuvedeni do provozu) :

1963

Vlastnik nebo stavebnik :

Stavebni bytové druzstvo Zabieh

Adresa: Havlitkova .p. 523/20
789 01 Zabfeh

IC: 000 53 490

Telefon: 583411 584

email : zouzelka@sbdzabreh.cz

Ing. Jii Skrott

skrott@sis-skrott.cz

Tel.: 602 833 374
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Priikaz ENB podle vyhlasky &78/2013 Sb.
020072 - Ing.Jifi Skrott - Zabreh

Prikaz 2013 v.4.0.8 © PROTECH spol. s r.0.
Datum tisku: 25.6.2015

Zakdazka: Mohelnice BD Stagkova 14-18 Archiv: PENB
Typ budovy
O  Rodinny dim M Bytovy dam Budova pro ubytovani
a stravovani

O Administrativni budova [0 Budova pro zdravotnictvi [l Budovapro vzd&lavani

[0 Budovapro sport [0 Budavapro obchodniigely {J Budovapro kulturu

[0 Jiné druhy budovy:

Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
{objem &asti budovy s upravovanymvnitfnim prostfedim vymezeny [m9] 73422
vnéjsimi povrchy konstruke! obalky hudovy)
(Csz!l:(;::i \ﬂg;.;:hu;ig :onstrukcf ohranicujicich cbjem budovy V) Inidl Ao
Objemovy faktor tvaru budovy AN [m®im3] 0,386
Celkova energeticky vztaZna plocha A. [m?] 25538
Druhy energie (energonositelé) uZivané v budové

[0 Hn&dé uhli O Ceméunli

[0 Topnyalej [0 Propan- butan

[0 Kusoveé drevo, dievni stépka 0 Drevénépeletky

0 Zemniplyn Elekftina

O Jina palivanebojiny typ zascbovanii

1 Soustavazasobovanitepelnou energii (dalkové teplo):

podil OZE: &  do50% véetng, 0 nad 50% do 80%, O nadso%
[0 Energie okolniho prostiedi :
uéel: O navytapéni, O  pro piipravu teplé vody, O navyrobu elekiricke energie
Druhy energie dodavané mimo budovu
O Elekifina O Teplo | @ Zadne

Ing. Jifi Skrott skrott@sis-skrott.cz

Tel.: 602 833 374 2/10



Prukaz ENB podle vyhlasky €.78/2013 Sh.
020072 - Ing.Jifi Skrott - Zabfeh

Prilkaz 2013 v.4.0.8 ® PROTECH spol. sr.o.
Datum tisku: 25.6.2015

Zakazka: Mohelnice BD Staskova 14-18 Archiv: PENB
Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech
A) stavebni prvky a konstrukce
a.1) poZadavky na souéinite! prostupu tepla
Souéinitelprostupu tepla Einitel ?tf;tn:
Plocha Vypo&tena Referenéni ::5::‘::; prostupem
Konstrukce obélky budovy A hodnota hodnota Spinéno tepla
U Unirag i Hr,
[m?] [Wim*K)] [Wi{m=K)] (ano/ne) [ [WiK]
SO1 Eelni svislé obvodovézdivo 938,1 1,30 0,30/ 0,25 - 1,00 12157
DO vstupni dvefe ocel ’
jednoduché 101 5,65 1,70/1,20 1,00 57,0
DB2 dvefe schodistovych balkont 34,6 1,40 1,50/1,20 - 1,00 48,4
0J2 okenni vypiné plast ditherm 1215 1,40 1,50/ 1,20 - 1,00 170,1
0.J2 okenni vypiné plast ditherm 85,5 1,40 1,50/ 1,20 - 1,00 119,7
0Z2 okenni vyping difevéné B
zdvojené 4.5 2,40 1,50/1,20 1,00 10,8
0Z2 ckenni vyplné dfevéné )
2cvojens 13,5 2,40 1,50/1,20 1,00 32,4
502 stitove svislé obvodové zdivo 259,90 0,28 0,30/0,25 - 1,00 741
0OJ1 okenni vyplné plast ditherm 15,8 ‘ 1,40 1,50/ 1,20 - 1,00 22,1
0J3 balkonovéokennf vyplné plast )
ditherm 405 1,40 1,50/1,20 1,00 56,7
DB1 dvefe balkonovéplast ditherm 324 1,40 1,50/1,20 - 1,00 45,4
0Z1 okenni vypiné dievéné i
2cvojens 3,2 2,40 1,50/ 1,20 1,00 7.6
SCH1 stifesni konstrukce 638.5 0,17 0,24/0.16 - 1,00 110,0
PDL1 podlahy byt do suterénu 568.3 1,20 0,60/ 0,40 E 0,41 2794
PDL2 podlahy chodby a schodiste .
dc Stlavania 70,2 1,99 0,60/ 0,40 0,41 57.3
Tepelnévazby mezi konstrukcemi | 2 836,3 0,100 - - 1,00 283,86
Celkem 2 836,3 2580,1

Poznamka
Hodnoceni spinéni poZadavku ve sloupci Spingno je wy3adovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, neZ vaisi
zmény dokoncené budovy v piipadé pinéni poZadavku na ensrgetickou naroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) poZadavky na primémy souéinitel prostupu tepla
Prevaiujici Obiem Referenéni hodnota
navrhova s (,)'n primérného souginitele
vnitini teplota Y prostupu tepla zony
Zona v
eirrl.} ! UEM"—J
[cl [m?] [Wilm2K)]
Zona1 - Staskova 14-18, Mohelnice 20,0 73422 0,45

Ing. JiFi Skrott skrott@sis-skrott.cz Tel.: 602 833 374 3/10



Priikaz ENB podie vyhlasky €.78/2013 Sb. Prikaz 2013 v.4.0.8 © PROTECH spol. s r.o.

020072 - Ing.Jifi Skrott - Zabreh Datum tisku: 25.6.2015
Zakazka: Mohelnice BD Stagkova 14-18 Archiv: PENB
Primarny soucinitel prostupu tepla budovy
Vypoétena hodnota Referenénihodnota
Budova om Uomn Spinéno
(Uem = Hr/A) {Usmr = Z{Vi-Usmri/V)
[W/(m2K)] [Wim*K)] (ano/ne}
0,913 0,448 MNE

Ing. Jifi Skrott skroti@sis-skroit.cz Tel.: 602 833 374 4/10



Prikaz ENB podie vyhlasky ¢.78/2013 Sb.
020072 - Ing.Jifi Skrott - Zabreh
Zakazka: Mohelnice BD Stadkova 14-18

Prilkaz 2013 v.4.0.8 ® PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 25.6.2015

Archiv: PENB
B) technické systemy
b.1.a) vytapéni
Typ Energo- Pokryti | Jmeno- | Uginnost | Uginnost | Uginnost
zdraje nositel diléi vity vyroby | distribu- { sdileni
potieby tepelny energie ce energie
_ energie vykon zdrojem | energie na
Hodnocena na tepla na vytapéni
budova/zdna vyta- TH gen vytapéni
péni nebo TH,em
COPrgen TiH,dis
[ [l [%] kW] %111 [%] [%]
Referencnibudova X X X X 80,0 85,0 80,0
Staskova 14-18, CZT CZT do 50% OZE 100,0 250,0 89,0 87,0 88,0
Mohelnice
b.1.b) poZadavky na GEinnostiechnickéhosystému k vytapeéni
Hodnocena Typ zdroje Uginnostvyroby Ucinnostvyroby PoZadavek spinén
budova/ zéna energie zdrojem energie
tepla referenéniho
THgen zdroje
nebo tepla Nu.gensg
COPH,gnn nebo
COPr gen
[l [/ [%)-] [ano/ne]
Staskova 14-18, Mohelnice GZT 99,0 80,0 ANO
b.5.a) pFiprava teplé vody (TV)
Hodnocena Systém Energo- Pokryti | Jmenovity | Objem Uginnost Mérna Meérna
budova/ zona pFipravy nositel diléi piikon pro | 2idsobniku| zdroje tepelna tepelna
TV potieby | ohfevTV TV tepla pro ztrata 2trata
v budove energie pripravu | zasobniku rozvodil
na tepié ieplé vody { tepié vody
pripravu vady Qs Qw ais
teplé TIW.gen
vody nebo
COPw,gen
[ [-] [%] kW] [litry} [%}-] | [Wh/(l-den)] | [Wh/(m.den)]
Referenéni budova X X X X X 85 7 150
CGZT centrélni | CZT do 50% 1000 250,0 0 99,0 (1K1} 150,0
OZE

Ing. JiFi Skrott

skrott@sis-skrott.cz

Tel.: 602 833 374
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Prukaz ENB podie vyhlasky €.78/2013 Sb.
020072 - Ing.Jifi Skrott - Zabieh
Zakazka: Mohelnice BD Staskova 14-18

Prikaz 2013 v.4.0.8 @ PROTECH spol. s r.o.

Datum tisku: 25.6.2015
Archiv: PENB

b.5.b) poZadavky na G&innost technickéhosystému k piipravé teplé vody

Hodnocena Typ systému Uginnostzdroje Uginnost Pozadavek spinén
budova/zdéna k pfipravé tepla pro pfipravu referencénihozdroje
teplé vody teplé vodynw,gen tepla pro pfipravu
nebo COPw gen teplé vodynw,geng
nebo COPy,gen
[-] [%a1/[-] IGALR [ano/ne]
CZ7T centralni 99,0 85,0 ANO
b.6) osvetleni
Hodnocena Typ Pokryti diléi Celkovy elektricky Pramérny mérny piikon
budova/ 26na osvétlovaci potreby energie pFikon osvétieni pro
soustavy na asvétleni budovy osvétleni vztazeny
k osvétlenosti zony
Pux
-1 [%] [kW] [Wi(m>-Ix)]
Referentnibudova X X X 0,05
Stagkova 14-18, osvétlovacitechnika 100.0 5,089 0,05
Mohelnice
Budovacelkemn 5,089

Ing. Jifi Skrott

skroti@sis-skrott.cz

Tel.: 602 833 374
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Priikaz ENB podie vyhlasky €.78/2013 Sb. Priikaz 2013 v.4.0.8 © PROTECH spol. s r.0.
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Zakazka: Mohelnice BD Stagkova 14-18 Archiv: PENB

Energeticka narocnost hodnocené budovy

a) seznam uvaZovanych zén a diléi dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni Chlazeni Nucené Piiprava Osvétleni Vyroba z OZE
budova EPy EP: vétrani teplé EPL nebo
zona EP: vody kombinované
EPw vyroby elekifiny
a tepla
NV1 | NV2 OZE | OZEE
Zéna 1 O O %] O ]
b) diléi dodané energie
Budova Potfeba Vypoétena | Pomocha Diléi Mérna diléi
. energie spotieba energie dodana dodana ener.
ehetgie energie na celkovou
energeticky
vziaZnou
plochu AE
[KWhirak] | [KWhirok] | [kWhirok] | [KWhirok] [kWh/(m?.rok)]
L Hodnocena 250 495 330 493 336 330 829 129,5
Vytapéni =
Referencni 116 800 214 890 553 215443 84,4
Hodnocena 0 0 0 0,0
Chlazeni
Referenéni 0 0 0 0,0
. Hodnocena 5 5 0.0
Vétrani
Referenéni B 6 0.0
Uprava Hodnocena 0 0 0.0
vzduchu | Reterengni 0 0 0.0
= Hodnocena 38142 40 018 237 40 255 15,8
Priprava TV =
Referencni 38142 46 161 438 46 599 18,2
Hodnocena 14 236 14 236 0 14 236 56
Osvatleni
Referencni 14 350 14 350 0 14 350 56

Ing. Jifi Skrott skrott@sis-skrott.cz Tel.: 602833 374 7/10



Pritkaz ENB podle vyhlasky &.78/2013 Sb.
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Archiv: PENB

c) vyroba energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

Vyuiitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
Ty vitol wyrobené energie celkové neobnovitelné primami primarni
vyroby energie primami primarni energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rokl [-1 -1 [kWh/rok] [kWhirok]
- Budova
Kogeneraéni x
jednotka EPewe - Dodavka
tap'o mimo
budovu
A Budova
Kogeneratni .
jednotka EPgype - Dodévka
elekifina mimo
budovu
; Budova
Fotovoltaické ;
panely EPpy - Dodavka
elektfina mimo
budovu
. ) Budova
Solami termicke =
systemy Qu scsys - Dodéavka
teplo mimao
budovu
Budova
Jiné Dodavka
mimo
budovu
d) rozdéleni diléich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné primarni energie
podle energonositell
Dil&i Faktar Faktor Celkova Nechnovitelna
vypoiétena celkové neobnovitelné primarni primarni
spotieba primarni primarni energie energie energie
Energonositel energie/ energie
Pomocna
energie
[kWh/rok] 8] 8] [KWhirok] [kWhirok]
Elektfina ze sité 14 814 3.2 3,0 47 405 44 442
GZT do 50% OZE 370511 11 1,0 407 563 370 511
Celkem 385 325 X X 454 968 414 954

Ing. Jifi Skrott

skrott@sis-skrott.cz

Tel.: 602 833 374
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Pritkaz ENB podle vyhlasky &.78/2013 Sb.

020072 - Ing.Jifi Skrott - Zabfeh

Prilkaz 2013 v.4.0.8 © PROTECH spol. s r.0.
Datum tisku: 25.6.2015

Zakazka: Mohelnice BD Stadkova 14-18 Archiv: PENB
e) poZadavek na celkovou dodanou energii
{6) |Referencnibudova 318 624,2
- [kWh/rok]
{7) |Hodnocenabudova 385 325.4 Spinéno NE
(8) |Referenénibudova 124.8 {ano/ne)
[kWh/{m?rak}]
{9) |Hodnocenabudova 150,9
f) po3adavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referentnibudova 379 689,4
3 [kWh/rok]
(11) jHednocenabudova 414 953,6 Splnéno ne
(12} | Referenénibudova 148,7 (ano/ne)
- [KWh/(m?-rok)]
(13) | Hodnocenabudova 162,5
g) primami energie hodnocensé budovy
{14) | Gelkova primarni energie [KWh/rok] 454 967,5
{15) | Obnovitelnaprimarni energie [KWh/rok] 40 014,0
(16) VyuZiti obnoviteinychzdrojl energie o 88
z hlediska primarni energie - !
Ing. Jifi Skrott skrott@sis-skrott.cz Tel.: 602833 374 9/10



